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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0525/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji:  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- ; e ; :
Nasz znak; Umodva nr 01/S/24 - Wasz znak ( ) Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
woda na ptywalni

probkobioros: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka sportowa

Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. d d Sl Al ; : e

Nr karty pobierania KW243/2024 woda po povynerzchmowa W niecce basfer.\owej - rejon

wejscia do wody od strony plytkiej - N1
WODA Z BASENU

Pobieranie probek zgodnie z norma;: Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi

P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.1i9.3.2 (N); ZaBUZeLEn,

PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2 4442 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 27.8°C

Data/godz. pobierania prébki: 04.03.2024 08:00

Data/godz. przyjecia prébki: 04.03.2024 13:50

Data zakonczenia badan: 06.03.2024

Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024

Numer laboratoryjny probki 0591/W/2024 .

Wymaganie
()
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢

pH" A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 6,9 +0.1 6,5-7,6
Metnosé A PN-EN SO 7027-1:2016-09 NTU <0,20@ _ <0,50
Potencjat utleniajqco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 . mV >750
redukujacy (redox) wzgl. 895 +48
IAg/AgCl 3.5 mol KCI

_ A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mgl A
IStezeme chloru wolnego oparciu o);ejst firmy Hach Lange 8021 0,50 £0,05 0,30-0,60

tezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mgl/l <0.30
iazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,37 £0,07 '

Indeks nadmanganianowy | A PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz <4
(Utlenialnos¢)® 0,83 008
Ogélna liczba A PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ m <100
mikroorganizmoéw w temp: <1 -
36°C po 48h®
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
\aeruginosa )
[Liczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 2 0

A - badanie akredytowane AB 1047
N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN /1SO |EC 17025:2018-2).

Uwagi
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperaturg probki

@ podana wartoé¢ dopuszczalna stanowi réznice pomiedzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscia w wodzie doprowadzane] do plywalni.

@ Metoda—ptytki lane (posiew wgtebny). Podtoze—agar z ekstraktem drozdzowym wg 1SO 6222.

“ (0,204£0,02) NTU - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez
laboratorium).

N\

[\

[ ¥

iesikqwska (Specjalista Analityk)

Autoryzuje: mgr inz. Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kté{ownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sig|wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienistwie 95% i wspdiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momenty pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z prébkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewnos¢ standardowg uznano za rowng odchyleniu
standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catosé i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0526/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- o . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Roitze) probiiiMicjecs pobleranis
woda na ptywalni
g:gglc;(s)tt)ai\?vl}zi;l Laboratorium «Kabanka K Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka sportowa -
Nr karty pobierania KW243/2024 P ’ woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon
y P wejscia do wody od strony gtebokiej - N2
WODA Z BASENU
Pobieranie prébek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;a;rsct:;g;ae:o laboratorium nie budzi
P-03, ed. 02, zdn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N); ‘
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,4.4.4.2,44.5 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 27.8°C
Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 08:15
Data/godz. przyjecia prébki: 04.03.2024 13:50
Data zakoriczenia badan: 06.03.2024
Data sporzgdzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0592/W/2024 .
Wymaganie
(*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
pH A PN-EN1SO 10523:2012 - (20,0°C) 6,9 +0.1 6,5-7,6
Potencjat utleniajgco- PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. mV >750
redukujacy (redox) wzgl. 889 +48
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
[Stazenie chioru wolnego opatoniaeer iy e Lsnga gt || 0,45 £005 0,30-0,60
[Steienie chloru PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l <0.30
zwiazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,26 £005 '
Ogélna liczba PN-EN SO 6222:2004 jtk/1 m <100
mikroorganizméw w temp: 1 <0;2>
136°C po 48h
Liczba Pseudomonas PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0 0
laeruginosa i
LLiczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 m = 0

A - badanie akredytowane AB 1047.
N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spefnione sg wymagania normy PN-EN / ISO |EC 17025:2018-2)

Uwagi

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

m

@ Metoda—plytki lane (posiew wgtebny). Podtoze—agar z ekstraktem drozdzowym wg 1SO 6222

LU

Autoryzuje: mgr inz. l(mesiko ska (Specjalista Analityk)

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki

h

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kier‘wnik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg si¢ wytgcznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos$¢ pomiaru to stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z prébkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy prébka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$c¢ standardowa uznano za réwna odchyleniu
standardowemu odtwarzalno$ci wewngtrzlaboratoryjnej. Informacje niezbgdne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg tatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

KRS: 0000154821

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1




RULT
\‘\\\ I /”/

—_—

PRZEDSIEBIORSTWO LABORATORIUM ANALITYCZNE S ’, PCA
= 1o KOMUNALNE . Swi , 89- X Z
QE,_!( w TUCHOLI Sp. z o.0. tel./fax: 052u:!|3 4:;§ikaa?;':Il:snlasb?)?arc:)r?uHmon%':k.tuchola.ol ily/ ’i Po;sxl:ﬁensxxgium
% S
N ©
,//"/uln\“\\\ BADANIA
N—
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0527/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- . P i ]
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodza] prébki/Miejsce poblerania
woda na ptywalni

Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka sportowa -

Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda wprowadzana do niecki basenowej - zaw6r SUW na

Nr karty pobierania KW243/2024 przewodzie doprowadzajacym uzdatniong wode

obiegowg do basenu - W
WODA WPROWADZANA

Pobieranie prébek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;aarsct.:.zeg;ae:o laboratorium nie budzi

P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) )

PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 445 446 (A) Temperatura probki przy pobieraniu 28.1°C

Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 09:35

Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50

Data zakonczenia badan: 06.03.2024

Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024

Numer laboratoryjny probki 0593/W/2024 .

Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
pH™ PN-EN SO 10523:2012 : (20,0°C) 6,8 +0,1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 . mV N
redukujacy (redox) wzgl. 838 +45
IAg/AgCI 3.5 mol KCI _
Stetenie chioru wolnego | * 75,1 210t 0 0r T X | <0,10" _ :
Stezenie chloru PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 . w mg/l <020
wiazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0126 £005 '

Indeks nadmanganianowy PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz <0.50% -
(Utlenialnos¢)®@ 4 )
Ogédlna liczba PN-EN 1SO 6222:2004 itk ml <20
mikroorganizméw w temp: <1 -
136°C po 48h®
Liczba Escherichia coli PN-EN 1SO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 B 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN /SO IEC 17025:2018-2).

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperatureg probki.
@ podana wartoé¢ dopuszczalna stanowi réznice pomigdzy wartoscia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

@ Metoda-plytki lane (posiew wgtebny).

laboratorium)

Podioze—agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222.
“ (0,10£0,03) mg/l - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej meto

dy wraz z niepewnoscia rozszerzong dla tej wartosci (bgdaca jednoczesnie granicg oznaczania ilociowego wyznaczonego przez

) (0,500,08) mg/l O - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dia tej wartoéci (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez

laboratorium).

% |
Autoryzuje: mgrinz. | ?4/

lesikowska

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sig Wylacznie do badanyc
postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzysl
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznycl
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezl
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czesciowe jest
Klient ma 14 dni na ziozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

Przedsigbiorstwo Komunaine w Tucholi Sp. z o.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

(Specjalista Analityk)

|
} \

|
Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kiefownik Laboratorium)

KONIEC

NIP: 561-100-04-63

Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

h probek. Jesli podano niepewno$¢ pomiaru to stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
kania wyniku badania, wéwczas gdy probka byla pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
h podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN /SO 19036:2020-04. Ztozong niepewnos¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
bedne do interpretacji wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sa tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0528/2024 AB 1087
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- 2 — . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rosza] probki/Misjsce:;poblerania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Plywalnia - Niecka rekreacyjna,
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon
Nr karty pobierania KW243/2024 wejscia od strony ptlytkiej - N1
(niecka wytwarzajaca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Pobieranie prébek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;zrsct:;:éaego laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 44.2, 4442 445 446 (A) )
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) Temperatura probki przy pobieraniu 31.5°C
Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 08:30
Data/godz. przyjecia prébki: 04.03.2024 13:50
Data zakoniczenia badan: 06.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0594/W/2024 i
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
pH™ A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7.4 +0,1 6,5-7,6
Metnos¢ A PN-EN SO 7027-1:2016-09 NTU <0,20™ = <0,50
Potencjat utleniajgco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r mV >770
redukujacy (redox) wzgl. 843 +46
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
% A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l &
[Stezenie chloru wolnego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,61 £0,07 0,70-1,00
\Stezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 1. w mg/! <030
iazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,50 £0,09 '
Indeks nadmanganianowy | A PN-EN SO 84672001 mall 02 14 £02 <4
(Utlenialno$¢)®@ ! !
Ogélina liczba A PN-EN ISO 6222:2004 Jtk/A m <100
mikroorganizméw w temp: <1 -
36°C po 48h®)
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0
faeruginosa )
|Eiczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml e 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sa wymagania normy PN-EN/ISO IEC 17025:2018-2).
Wyniki badania Legionelli sp. zostang sporzadzone w postaci ,Uzupeinienia do sprawozdania z badan” po zakonczeniu badania

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.

@ podana warto$¢ dopuszczalna stanowi roznice pomigdzy wartoécig tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoécig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.
@ Metoda—ptytki lane (posiew wgtgbny). Podtoze—agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222.
@ (0,2040,02) NTU - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscia rozszerzong dla tej wartosci (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez

laboratorium)

]

N\ |

Autoryzuje: mgr inz

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wytgcznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnos¢ ro:

. MiesiKowska (Specjalista Analityk)

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

erzong przy pr

podobienstwie 95% i wspolczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje

postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byla pobierana przez pracownika Laboratorium Iub tylko postepowanie z probka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04. Ziozong niepewnos¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalno$ci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbgdne do interpretacji wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sa tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integraing catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.

89-500 Tuchola

ul. Swiecka 68

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0529/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- G e . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodzaj probkiMiejsce poblerania
woda na ptywalni
Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka rekreacyjna,
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon
Nr karty pobierania KW243/2024 wejscia do wody od strony gtebokiej - N2
(niecka wytwarzajaca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;zrsczzegzligo laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442, 445 4456 (A) '
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) Temperatura prébki przy pobieraniu 31.5°C
Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 08:45
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 06.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0595/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢
pH™ A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7.3 +0.1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 mV >750
redukujacy (redox) wzgl. 820 +44
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
: A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 . w mg/l 701,
Pteteme chloru wolnego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,55 +0,06 0,70-1,00
’sTeienie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020r. w | mg/l <030
zwiazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,58 +0,11 '
Ogélna liczba A PN-EN ISO 6222:2004 jtk/1 ml <100
mikroorganizméw w temp: 1 <0;2>
36°C po 48h(
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 mli 0
aeruginosa B
|Liczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 _ 0
A - badanie akredytowane AB 1047.
N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO IEC 17025:2018-2)
Uwagi:
("\)N\?nglmaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach
W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzgdzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki
@ Metoda—plytki lane (posiew wgtebny). Podioze—agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222
N |,
O
Autoryzuje: mgr inz. |. Mfesikowska (Specjalista Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosaa sig wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobieristwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy prébka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN SO 19036:2020-04. Ziozong niepewnos¢ standardowq uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacie niezbedne do interpretacji wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng cato$¢ i moze byé wykorzystywane i kopiowane jedynie w catoéci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC
Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. NIP: 561-100-04-63 Egzemplarz nr: 1
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 llos¢ Egzemplarzy: 2

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0530/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- S . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodzaj prabkiiNisisce:pobietanta
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka rekreacyjna -
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda wprowadzana do niecki basenowej - zawér SUW na
Nr karty pobierania KW243/2024 przewodzie doprowadzajacym uzdatniong
wode obiegowg do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Pobieranie probek zgodnie z norma; Stan prébki w chwili dos;a;r;f;:;go laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 zwyt.p. 4.4.2,44.4.2, 445 446 (A) '
P-03, ed. 02, zdn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) Temperatura probki przy pobieraniu 32.1°C
Data/godz. pobierania prébki: 04.03.2024 09:45
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 06.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0596/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢
pH" A PN-ENISO 10523:2012 E (20,0°C) 7,4 +01 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 . mV N
redukujacy (redox) wzgl. 911 +49
IAg/AgCl 3.5 mol KCI _
Stezenie chloru wolnego | A :Sa':;ueg{:‘; 2fnfyd,g“:cgztg:1'gioggzﬁ w | mal 0,18 £0,05 s
tezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l <0,20
iazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,51 £0,08
Indeks nadmanganianowy | A PN-EN ISO 8467:2001 mg/l Oz 1.7 +0,3 -
(Utlenialno$¢) g '
Ogélna liczba A PN-EN [SO 6222:2004 jtk/1 ml <20
mikroorganizmoéw w temp: 2 <1;3>
136°C po 48h12
Liczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | tk/100 ml 0 B 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN /1SO [EC 17025:2018-2).

Uwagi

(*) Wymaganie okre$lone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach.

' W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperature probki.

@ Metoda—plytki lane (posiew wgtebny). Podioze—agar z ekstraktem drozdzowym wg 1SO 6222

M

Autoryzuje: mgr |nz(( Miesikowska (Specjalista Analityk)

1ych podana niep

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (kierownik Laboratorium)

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68

tel./fax.52 336 57 30/ 62 336 57 52 KRS: 0000154821

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sie wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos$¢ pomiaru to stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienistwie 95% i wspdtczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pob(eranla az do uzyskama wynlku badania, wowczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z prébkg w Laboratorium gdy byta ona
0$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Zfozong niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacie niezbgdne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng cato$c¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0531/2024 AB 1047

Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- : T ; ;
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodza] probkiMisjsce poblerania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Brodzik dla dzieci
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. powyzej 3 lat, woda podpowierzchniowa w niecce
Nr karty pobierania KW243/2024 basenowej - rejon wejscia do wody od strony ptytkiej - N1
(niecka wytwarzajaca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan prébki w chwili dos;irsctfzeg;:o laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 44.2, 4442 445 446 (A) ‘
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) Temperatura probki przy pobieraniu 31.6°C
Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 09:00
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 06.03.2024
Data sporzgdzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0597/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnosé
pH" A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7,4 +0.1 6,5-7,6
Metnosé A PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU <0’20(4) = <0,50
Potencjat utleniajaco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 r mV >770
redukujacy (redox) wzgl. 776 +42
IAg/AgCl 3.5 mol KCI
Stezenie chioru wolnego | A [0 cOcE 2 E T A v | 064 oo | 0000
tezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mg/l <0,30
iazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,48 +0,09
Indeks nadmanganianowy | A PN-ENISO 8467:2001 mg/l Oz <4
(Utlenialnosc)@ 0,88 a3
Ogélna liczba A~ PN-EN SO 62222004 jtk m <100
mikroorganizméw w temp: 2 <1,3>
136°C po 48h®
Liczba Pseudomonas A PN-EN ISO 16266:2009 jtk/100 ml 0
laeruginosa )
LLiczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 B 0

A - badanie akredytowane AB 1047
N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnoéci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO |IEC 17025:2018-2).

Wyniki badania Legionelli sp. zostang sporzadzone w postaci ,Uzupeinienia do sprawozdania z badan” po zakoriczeniu badania.
Uwagi:
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacii temperatury. W nawiasie podano temperatureg probki.

@ podana warto$¢ dopuszczalna stanowi réznice pomigdzy wartoécia tego parametru w wodzie w niecce basenowej, a jego zawartoscig w wodzie doprowadzanej do ptywalni.

@ Metoda—plytki lane (posiew wgtebny). Podtoze-agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222

4 (0,20£0,02) NTU - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania iloéciowego wyznaczonego przez
laboratorium).

(. ;

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk) Zatwierdzif/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wytgcznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspéiczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z prébka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z prébka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$¢ standardowa uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng cafos¢ | moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z data rozpoczecia badan.

KONIEC
Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. NIP: 561-100-04-63 Egzemplarz nr: 1
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 llos¢ Egzemplarzy: 2

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1z 1
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0532/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- ; — ; "
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodzaj prébki/Miejsce poblerania
woda na ptywalni
Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Brodzik dla dzieci
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. powyzej 3 lat - woda wprowadzana do niecki basenowej -
Nr karty pobierania KW243/2024 zawoér SUW na przewodzie doprowadzajacym
uzdatniong wode obiegowa do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Pobieranie probek zgodnie z norma; Stan prébki w chwili dos;zrsctf::;aego laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442 445 446 (A) '
P-03, ed. 02, zdn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) Temperatura probki przy pobieraniu 32.1°C
Data/godz. pobierania prébki: 04.03.2024 09:55
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 06.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0598/W/2024 i
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢
pH" A PN-EN ISO 10523:2012 - (20,0°C) 7,4 +0.1 6,5-7,6
Potencjat utleniajgco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 1. mv N
redukujacy (redox) wzgl. 837 +45
IAg/AgCI 3.5 mol KCI
: A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 . /1 R
Stezenie chloru wolnego oparciu o);elst firmy I-TIaih Lange 8021 " " 1,90 £015
tezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 1. w mgl/l <020
wiazanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,05 $0,01 '
Indeks nadmanganianowy | A PN-EN ISO 8467:2001 mg/l O2 1.1 +02 -
(Utlenialno$¢) ! '
Ogodlna liczba A PN-EN IS0 62222004 kT mi <20
mikroorganizméw w temp: 2 <1;3>
36°C po 48h2
Liczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 : 0

A - badanie akredytowane AB 1047.

N - badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN / ISO |IEC 17025:2018-2).

Uwagi

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach.

'\ temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury. W nawiasie podano temperaturg probki.
@ Metoda—ptytki lane (posiew wgtebny). Podioze—agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222.

|

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk)

|t

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sie wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobienistwie 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy prébka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probka w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN /SO 19036:2020-04. Ztozong niepewno$¢ standardowg uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretaciji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badar” s fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng calo$¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na zlozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR : S0534/2024 AB 1047
Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- ; _—— . .
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodza) probki/Misjace poblerania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Jakuzzi wewnetrzne
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. - woda wprowadzana do niecki basenowej - zaw6r SUW
Nr karty pobierania KW243/2024 na przewodzie doprowadzajacym uzdatniong
wode obiegowgq do basenu - W
WODA WPROWADZANA
Pobieranie probek zgodnie z norma: Stan probki w chwili dos;zrsc;ze:;ae:o laboratorium nie budzi
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4442 445 446 (A) )
P-03, ed. 02, z dn. 03.01.2022 z wyt. p. 8.6.119.3.2 (N) Temperatura probki przy pobieraniu 33.0°C
Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 10:15
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 06.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 06.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0600/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz niepewnos¢
pH" A PN-EN ISO 10523:2012 - (20.0°C) 7.4 +0,1 6,5-7,6
Potencjat utleniajaco- A PB-12, edycja 03 z dnia 02.01.2020 . mV ~
redukujacy (redox) wzgl. 845 +46
\IAg/AgCl 3.5 mol KCI
- A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 /l -
[Stezenie chloru wolnego oparcxueo);:J:t flrn:y l—r;laach Lange 802r1 i e 0,20 0,08
IStezenie chloru A PB-11 edycja 03 z dnia 02.01.2020 r. w mgl/l <020
wigzanego oparciu o test firmy Hach Lange 8021 0,33 0,06 '
Indeks nadmanganianowy | A PN-ENISO 8467:2001 mg/l Oz <0.500 . =
Utlenialno$¢) ’
Ogéina liczba A PN-EN ISO 6222:2004 jtkiT mi <20
mikroorganizmow w temp: 6 <5,8>
36°C po 48h12
Liczba Escherichia coli A PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 | jtk/100 ml 0 _ 0

A - badanie akredytowane AB 1047

N — badanie nieakredytowane, objete zakresem dziatalnosci laboratoryjnej (spetnione sg wymagania normy PN-EN /1SO IEC 17025:2018-2).

Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

W temperaturze 20°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji temperatury W nawiasie podano temperature probki

@ Metoda—plytki lane (posiew wgiebny).

laboratorium)

i

Autoryzuje: mgr inz. |. Miesikowska (Specjalista Analityk)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sie wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobieristwie 95% i wspétczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
cownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probka w Laboratorium gdy byta ona
N ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewnos¢ standardowa uznano za réwng odchyleniu
Sprawozdaniu z badan” sg fatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”

t dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”

postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wowczas gdy prébka byta pobierana przez pra
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewno$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-E
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezl
stanowi integralna cato$¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czesciowe jes

Podioze-agar z ekstraktem drozdzowym wg ISO 6222.
® (0,50+0,08) mg/l Oz - dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metos

bedne do interpretacji wynikéw analiz, @ nie umieszczone w ,;

Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.

89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

"\

Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (klerown‘rk Laboratorium)

Egzemplarz nr: 1
lloé¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

dy wraz z niepewnoscig rozszerzong dla tej wartosci (bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczonego przez




