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Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- SR ——— . .
Nasz znak; Umowa nr 01/5/24 - Wasz znak Rodzaj probki/Miejsce pobierania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Niecka rekreacyjna,
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. woda podpowierzchniowa w niecce basenowej - rejon
Nr karty pobierania KW243/2024 wejscia od strony ptlytkiej - N1
(niecka wytwarzajgca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie probek zgodnie z norma: zastrzezen.
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2,444.2 445, 446 (A)
Temperatura prébki przy pobieraniu 31.5°C
Data/godz. pobierania probki: 04.03.2024 08:30
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 14.03.2024
Data sporzgdzenia sprawozdania: 15.03.2024
Numer laboratoryjny probki 0594/W/2024 .
Wymaganie
)
Rodzaj badania Identyfikacia metody Jednostka Wyniki analiz
Liczba bakterii z rodzaju A PN-ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 | jtk/100 ml 0
Legionella Sp.
Mat! A, Procedura 5, z
Pozywka A-BOYE; nie wykryto ;
Matryca A, Procedura 7,
Pozywka C-GVPC(")

A - badanie akredytowane AB 1047.
Uwagi:
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiadac woda na ptywalniach

@ Wynik badania uzyskano z obj. 100ml (na pozywce GVPC), maksymalna obj. uzyta do badan wyniosta 100ml (granica wykrywalnosci=1jtk/100ml)

i

Autoryzuje: mgr M. Figel-Zatoga (Specijalista Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sig wytgcznie do badanych probek. Jesli podano niepewnos¢ pomiaru to stanowi niepewnosc rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspotczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probka od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy prébka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postgpowanie z prébka w Laboratorium gdy byla ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Ztozong niepewnos¢ standardowa uznano za rowng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikéw analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” sg tatwo dostgpne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catosci. Kopiowanie czgsciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgedy Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1z 1

Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52
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UZUPELNIENIE DO SPRAWOZDANIA Z BADAN NR : S0531/2024

Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice

ul. Huberta Wagnera 1

89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)-
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak

Rodzaj prébki/Miejsce pobierania
woda na ptywalni

Probkobiorca: Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - Brodzik dla dzieci
Przedstawiciel Laboratorium - Kapanka K. powyzej 3 lat, woda podpowierzchniowa w niecce
Nr karty pobierania KW243/2024 basenowej - rejon wejscia do wody od strony ptytkiej - N1
(niecka wytwarzajgca aerozol wodno-powietrzny)
WODA Z BASENU
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie probek zgodnie z norma: zastrzezen.

PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4.4.4.2, 445 4.46 (A)
Temperatura probki przy pobieraniu 31.6°C

Data/godz. pobierania prébki: 04.03.2024 09:00
Data/godz. przyjecia prébki: 04.03.2024 13:50
Data zakoriczenia badan: 14.03.2024
Data sporzadzenia sprawozdania: 15.03.2024
Numer laboratoryjny préobki 0597/W/2024 i
Wymaganie
)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz
Liczba bakterii z rodzaju A PN-ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 | jtk/100 ml 0
Legionella Sp.
Posywia A BOVE; nie wykryto :
Matryca A, Procedura 7,
Pozywka C-GVPC(")

A - badanie akredytowane AB 1047
Uwagi:
(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach

™ Wynik badania uzyskano z obj. 100ml (na pozywce GVPC), maksymalna obj. uzyta do badan wyniosta 100ml (granica wykrywalnosci= 1jtk/100ml).

(\It
Autoryzuje: mgr M. Figel-Zatoga (Specjalista Analityk) Zatwierdzit/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnoszg sie wytacznie do badanych probek. Jesli podano niepewnosé pomiaru to stanowi niepewnos¢ rozszerzong przy prawdopodobieristwie 95% i wspdlczynniku rozszerzenia k=2, obejmuje
postepowanie z probkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy probka byta pobierana przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona
dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos$é pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN 1SO 19036:2020-04. Ztozong niepewnosé standardowa uznano za réwng odchyleniu
standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikow analiz, a nie umieszczone w ,Sprawozdaniu z badai” sa tatwo dostepne w Laboratorium. ,Sprawozdanie z badan”
stanowi integralng catos¢ i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w catoéci. Kopiowanie czesciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”
Klient ma 14 dni na ztozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badarn.

KONIEC
Przedsigbiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z 0.0. NIP: 561-100-04-63 Egzemplarz nr: 1
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68 Regon: 870257484 llos¢ Egzemplarzy: 2

tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52 KRS: 0000154821 Strona/stron: 1z 1
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Zleceniodawca : Centrum Park Chojnice T
ul. Huberta Wagnera 1
89-600 Chojnice
Podstawa realizacji :  Zlecenie nr: 0072/2024 (na rok 2024)- N pigen . :
Nasz znak; Umowa nr 01/S/24 - Wasz znak Rodzaj probkilMiejsce pobierania
woda na ptywalni
Prébkobiorca: e .
. . Chojnice ul. H. Wagnera, Ptywalnia - woda
Z:zs:;tavggEzlr;_ﬁit;o&%ozr‘lé%0-24Kapanka K. podpowierzchniowa - Jakuzzi wewnetrzne - rejon
yp wejscia do wody od strony plytkiej - N1
WODA Z JAKUZZ|
Stan prébki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi
Pobieranie prébek zgodnie z norma; zastrzezen.
PN-EN ISO 19458:2007 z wyt.p. 4.4.2, 4.4.4.2, 445,446 (A)
Temperatura probki przy pobieraniu 34.8°C
Data/godz. pobierania prébki: 04.03.2024 09:15
Data/godz. przyjecia probki: 04.03.2024 13:50
Data zakonczenia badan: 14.03.2024
Data sporzgdzenia sprawozdania: 15.03.2024
Numer laboratoryjny prébki 0599/W/2024 .
Wymaganie
*)
Rodzaj badania Identyfikacja metody Jednostka Wyniki analiz
Liczba bakterii z rodzaju A PN-ISO 11731:2017-08 + Ap1:2019-12 jtk/100 ml 0
Legionella Sp.
b e & nie wykryto :
Matryca A, Procedura 7,
Pozywka C-GVPC(1) ]

A - badanie akredytowane AB 1047,
Uwagi:

(*) Wymaganie okreslone na podstawie: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 ., w sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda na plywalniach.

' Wynik badania uzyskano z obj. 100ml (na pozywce GVPC), maksymalna obj. uzyta do badan wyniosta 100m! (granica wykrywainosci=1jtk/100ml)

Autoryzuje: mgr M. Figel-Zatoga (Specjalista Analityk)

Zatwierdzil/a: mgr inz. J. Nowak (Kierownik Laboratorium)

Wszystkie wyniki analiz odnosza sig wylgcznie do badanych probek. Jesli podano niepewno$é pomiaru to stanowi niepewnosé rozszerzong przy prawdopodobienstwie 95% i wspofezynniku rozszerzenia k=2, obejmuje

postepowanie z prébkg od momentu pobierania az do uzyskania wyniku badania, wéwczas gdy prébka byta pobiera

na przez pracownika Laboratorium lub tylko postepowanie z probkg w Laboratorium gdy byta ona

dostarczona przez Zleceniodawce. W badaniach mikrobiologicznych podana niepewnos$c¢ pomiaru zostata oszacowana zgodnie z PN-EN ISO 19036:2020-04. Zfozonag niepewnosé Standardowa uznano za réwng odchyleniu

standardowemu odtwarzalnosci wewnatrzlaboratoryjnej. Informacje niezbedne do interpretacji wynikow analiz, a nie u
stanowi integralng calo$é i moze by¢ wykorzystywane i kopiowane jedynie w calosci. Kopiowanie czesciowe jest dopus:

Klient ma 14 dni na ziozenie skargi. Data przyjecia probki jest jednoznaczna z datg rozpoczecia badan.

KONIEC

Przedsiebiorstwo Komunalne w Tucholi Sp. z o.0.
89-500 Tuchola ul. Swiecka 68
tel./fax.52 336 57 30/ 52 336 57 52

NIP: 561-100-04-63
Regon: 870257484
KRS: 0000154821

Egzemplarz nr: 1
llos¢ Egzemplarzy: 2
Strona/stron: 1 z 1

mieszczone w ,Sprawozdaniu z badan” s3 tatwo dostepne w Laboratorium. +Sprawozdanie z badarn"
zczalne po uzyskaniu pisemnej zgody Laboratorium. Od momentu otrzymania ,Sprawozdania z badan”



